






















Műszaki ellenőri nyilatkozat 

Tata, Városi piac építése 

 

A projekt megvalósítására 2019. augusztus 30-án kelt vállalkozási szerződés teljesítési 

határidejének 45 nappal való meghosszabbítása vált szükségessé a feltárt altalaj 

alkalmatlansága miatt. A szerződésmódosítás 2020. január 15-én aláírásra került. 

Az előre nem látható, szükségszerűen elvégzendő pótmunkák műszaki tartalma összeállításra 

került. Megrendelő a szerződés teljesítése során további változtatásokat indítványozott, 

valamint további pótmunkákat rendelt meg.  

A szociális helyiségek jelentős részének felületein padlóbevonat és mosható festés helyett 

csempe oldalfalburkolat, valamint gres padlóburkolat készül. Az épület villamos 

betápkábelének lefektetése, valamint a külső eladótérhez egy energiaoszlop telepítése is 

megtörténik. Egyes nyílászárók nem alumínium, hanem műanyag szerkezetként készülnek. 

A hidegburkolási munkák többlet időigénye miatt a szerződés teljesítési határidejének 15 

nappal történő meghosszabbítása indokolt. 

A pótmunkákat és a szerződéses műszaki tartalom-változásokat a 2. sz. szerződésmódosítás 1. 

sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

Tata, 2020. február 20. 

 

 

 

 

 Komjáti Gergely 

 építési műszaki ellenőr 

 névj. sz.: ME É 11-5865 



TERVEZŐI NYILATKOZAT 

nyílászárók megfelelőségéről 

  

  

1/a Felelős építész-tervező: Kelemen Péter  E/01-8458    

1122 Budapest, Gál József út 16/B  

 

 1/ b Megrendelő:   Tata Város Önkormányzata  

     2890 Tata, Kossuth tér 1. sz.  

 

 1/ca Építés helye:   2890 Tata, belterület. HRSZ: 1879/18  

 

1/cb Építési tevékenység megnevezése: 

Városi piac  

 

Tervezői felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam tervezett létesítmény kiviteli 
tervdokumentációjában szereplő – alumínium, vagy acél anyagból tervezett - homlokzati nyílászáróival 
az Aurablak Kft műszaki vezetője, Bujdosi László által 2020. február 20-án megküldött alátámasztó 
dokumentáció alapján az acél erősítésű műanyag nyílászárók egyenértékűnek tekinthetők, az elvárt 
funkciót maradéktalanul betöltik.  

A tervezett fém anyagú nyílászárók műanyag anyagúra történő kiváltásához hozzájárulok.  

 

 Budapest, 2020. február 20.   

  

                __________________ 
Kelemen Péter  
építész tervező  
    E/01-8458  

 
 
 
 
Melléklet: Aurablak Kft Műszaki véleményezés – 2020. 02. 20. 



 
 
 

 

 

Tárgy: Tata városi piac 
Műszaki véleményezés Acél szerkezetek kiváltása műanyag szerkezetekre 
 
 
 
Kiváltott szerkezetek: 

- Ak-01.1 Névl. méret: 160 x 250 cm, ajtó méret: 160 x 210 cm Kétszárnyú 
Gyártott méret: 944x2024mm, 524x2024mm 
 

- Ak-01.1 Névl. méret: 200 x 250 cm, ajtó méret: 160 x 210 cm Kétszárnyú 
Gyártott méret: 944x2024mm, 524x2024mm 
 

- Ak-02.1 Névl. méret: 132,5 x 250 cm, ajtó méret: 112,5 x 210 cm Egyszárnyú 
Gyártott méret: 999x2024mm 
 

- Ak-02.1 Névl. méret: 132,5 x 250 cm, ajtó méret: 112,5 x 210 cm Egyszárnyú 
Gyártott méret: 999x2065mm 
 

- Ak-02.2 Névl. méret: 112,5 x 250 cm, ajtó méret: 112,5 x 210 cm Egyszárnyú 
Gyártott méret: 999x2024mm 

 
Bejárati ajtószárnyaink 60x46x2mm, cikk szám: 8736, acél zártszelvény merevítéssel 
rendelkeznek melyeknek a következő szilárdsági jellemzőkkel rendelkeznek: Ix=13,83; Iy= 
20,88! A merevítések folyamatos kötését hegeszthető sarokmerevítések biztosítják! 
 
 

 
 
 
 
 
 
A következő két oldalon látható a Gealan szárnyméret határai. 12mm üveg vastagság=pl.: 
3db 4mm vastag üveg. Különböző színekkel jelölték a mérethatárokat: 

- Kék szín, Fehér profil szín, és 12mm vastag üveg v. kisebb 
- Piros szín, Színes profil szín, és 12mm vastag üveg v. kisebb 
- Zöld szín, Színes és Fehér profil szín, és 12mm-ől vastagabb üveg 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 Hőátbocsátás Akusztikai követelmény 
Acél szerkezet (konsz. értékek) Ud= 1,4 W/m2K 28dB 

Műanyag ajtó (Számított érték) Ud= 1,3 W/m2K 34dB 
 
 
 
Ezekből a műszaki paraméretekből igazolhatóan látható, a gyártott méretek a 
mérethatárokon, jelentősen belül helyezkednek el, ezért a szerkezetek Statikai 
igénybevételnek megfelelnek, valamint a hőátbocsájtási, és az akusztikai paraméterei 
jobbak, ezen okok miatt nem csökken a pályázat műszaki tartalma, a kiváltás miatt!   
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Kelt. 2020. 02. 20          Bujdosi László 
06 70/547-5318 
 Műszaki vezető 
  Aurablak Kft. 

 


